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Bezirksamt Pankow von Berlin 12.05.2019

An die Drucksache-Nr.: VII-0235/2013
Bezirksverordnetenversammliung

Vorlage zur Kenntnisnahme
fur die Bezirksverordnetenversammlung gemaf 8 13 BezVG

8. Zwischenbericht

Brandschutz an Pankower Schulen

Wir bitten zur Kenntnis zu nehmen:

In Erledigung des in der 09. Sitzung am 26.09.2013 angenommenen Ersuchens der
Bezirksverordnetenversammlung — Drucksache Nr.: VII-0235/13

,Die BVV moge beschliel3en:

Das Bezirksamt wird ersucht, jahrlich, erstmals zur 14. Tagung am 24.04.2013, Uber
die Situation und die daraus folgenden baulichen Mal3hahmen zum Brandschutz an
den Pankower Schulen zu berichten. Der Bericht umfasst folgende Berichtspunkte:

- Die Termine der letzten, durchgefuhrten Brandsicherheitsschauen an den
Schulen.

- Die Grinde, warum Brandsicherheitsschauen nicht alle 5 Jahre durchge-
fuhrt wurden.

- Auflistung der Schulen ohne Mangel beim baulichen Brandschutz.

- Schulen mit Mangeln am 1. und 2. Baulichen Rettungsweg (mit Auflistung
der Mangel).

- Die Investitionskosten, die fur die Behebung der Mangel notwendig sind.

- Investitionsmittel und Mittel der Bauunterhaltung, die fir die Behebung der
Mangel beim Brandschutz eingeplant sind.

- Die aktuellen rechtlichen Anderungen, die sich bei den Anforderungen an
den Brandschutz ergeben.

wird gemal 8§ 13 Bezirksverwaltungsgesetz berichtet:



Die Termine der letzten in den Pankower Schulen durchgefuhrten Brandsi-
cherheitsschauen sind in der als Anlage beigefuigten tabellarischen Uber-
sicht genannt und wurden mit Stand vom Mai 2020 aktualisiert. Es ist an-
zumerken, dass neben den Daten der Brandsicherheitsschauen auch die
Daten der Prufungen durch Sachverstandige vermerkt sind. Diese Prifun-
gen ersetzen die Brandsicherheitsschauen bei durchgefihrten Baumalf3-
nahmen bzw. Erstellung von temporaren Brandschutzkonzepten.

Abweichungen von dem regelmé&lidigen 5-jahrigen Turnus der Brandsicher-
heitsschauen entstehen durch zwischenzeitlich begonnene oder durchge-
fuhrte Baumafinahmen in den Geb&uden. Brandsicherheitsschauen werden
dann im Zeitraum von 5 Jahren nach Beendigung der Baumalinahme
durchgefuhrt. Die Nichteinhaltung des regelmafdigen 5-jahrigen Turnus ist
in Einzelfallen auRerdem der gegebenen Personalausstattung geschuldet.

Eine Ubersicht tiber Schulen ohne Mangel beim baulichen Brandschutz, die
bestehenden Mangel im 1. und 2. notwendigen baulichen Rettungsweg so-
wie Uber die fur die Beseitigung notwendigen und derzeit eingeplanten Mit-
tel befindet sich ebenfalls in der als Anlage beigefligten tabellarischen
Ubersicht. Dort sind die brandschutzbezogenen Baukosten schulbezogen
aufgefuihrt. Bei Investitionen und groReren Baumalinahmen sind bauliche
BrandschutzmafRnahmen enthalten. Deren Anteil an den Gesamtkosten ist
wegen des zu hohen zeitlichen Aufwandes im Rahmen dieses Berichtes
nicht getrennt ausgewiesen.

Reparaturen an den baulichen Brandschutzeinrichtungen werden im Zuge
des baulichen Unterhaltes vorrangig durchgeftnhrt.

Folgende aktuelle Anderungen der Rechtsgrundlagen (seit 2010) fiir den bauli-

chen Brandschutz sind zu nennen:

- Bauordnung fir Berlin (BauO Bln) vom 29. September 2005 (GVBI.
S. 495), zuletzt gedndert durch das vierte Gesetz zur Anderung der
Bauordnung fur Berlin vom 09. April 2018 (GVBI. S. 205)

(In Kraft getreten am 20. April 2018)

- Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VV TB BIn)
vom 19. April 2018 (ABI. S. 2095), zuletzt gedndert vom
6. Februar 2019 (ABI. S. 1187)

- Ausfuhrungsvorschriften zu § 84 der Bauordnung fur Berlin (BauO
BIn) - Einrichtung und Fihrung des Baulastenverzeichnisses (AV
Baulasten) vom 1. Februar 2019 (ABI. S. 1182, berichtigt ABI. S. 1393)

- Bautechnische Priufungsverordnung (BauPrufV)
vom 12. Februar 2010 (GVBI. S. 62), zuletzt geandert durch Verordnung
vom 23. April 2019 (GVBI. S. 267)

- Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VV TB BIn)
vom 19. April 2018 (ABI. S. 2095), zuletzt gedndert vom
6. Februar 2019 (ABI. S. 1187)



- Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VV TB BIn)
vom 19. April 2018 (ABI. S. 2095), zuletzt gedndert vom
6. Februar 2019 (ABI. S. 1187)

- Anlage zur Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen
(VV TB BlIn) vom 19. April .2018 mit Anderungen vom 06. Februar 201

- Verordnung Uber den Betrieb von baulichen Anlagen
(Betriebs-Verordnung - BetrVO) vom 10. Oktober 2007 (GVBI. S. 516)
zuletzt geandert durch Verordnung vom 10. Mai 2019 (GVBI. S. 273)

- Muster-Richtlinien Gber Flachen fur die Feuerwehr (MRFIFw) in der
Fassung vom Februar 2007, zuletzt gedndert durch Beschluss der
Fachkommission Bauaufsicht vom Oktober 2009

- Ifd. Nr. A 2.2.1.10 der Verwaltungsvorschrift Technische Baube-
stimmungen (VV TB BlIn) vom 19. April 2018 (ABI. S. 2095), zuletzt
geandert vom 6. Februar 2019 (ABI. S. 1187)

- Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VV TB BIn)
vom 19. April 2018 (ABI. S. 2095), zuletzt gedndert vom
6. Februar 2019 (ABI. S. 1187)

- Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VV TB BIn)
vom 19. April 2018 (ABI. S. 2095), zuletzt gedndert vom
6. Februar 2019 (ABI. S. 1187)

Des Weiteren ist anzumerken, dass die Brandsicherheitsschauen nur einen Teil ei-
ner ganzen Reihe von Sicherheitsuiberprifungen darstellen. Neben den Brand-
schutzschauen der Bau- und Wohnungsaufsicht (BWA) werden weitere MaRnahmen
und vorgeschriebene Uberpriifungen im Hinblick auf den vorbeugenden Brandschutz
in 6ffentlichen Gebauden, insbesondere in Schulen, durch das Bezirksamt regelméa-
3ig durchgefuhrt.

Grundsatzlich ist zu sagen, dass die in den Schulen vorhandenen Hausalarmanlagen
viermal jahrlich nach DIN 0833 von zugelassenen Fachbetrieben gewartet werden,
bei Sicherheitsbeleuchtungen und Rauchabzugsanlagen erfolgt einmal im Jahr die
vorgeschriebene Uberprufung. Zusétzlich werden diese sicherheitsrelevanten Anla-
gen nach der Betriebsverordnung (8 2 Abs. 4 BetrVO) alle drei Jahre auf ordnungs-
gemaéalRe Beschaffenheit, Wirksamkeit, Funktionstichtigkeit und Betriebssicherheit
geprift. AuRerdem werden die Elektroanlagen in den Gebauden und die Blitzschutz-
anlagen alle 4 Jahre ebenfalls von zugelassenen bzw. zertifizierten Fachbetrieben
Uberpruft. Diese gesetzlich vorgeschriebenen Prifungen werden im Bezirk Pankow
vom Fachbereich Hochbau veranlasst.

Haushaltsmafige Auswirkungen

keine

Gleichstellungs- und gleichbehandlungsrelevante Auswirkungen

keine



Auswirkungen auf die nachhaltige Entwicklung

Keine

Kinder- und Familienvertraglichkeit

entfallt
Soren Benn Dr. Torsten Kihne
Bezirksburgermeister Bezirksstadtrat fir Schule, Sport,

Facility Management und Gesundheit



Drucksache VII-0235, Anlage zum Bericht zum Brandschutz an Pankower Schulen

Stand 05 / 2020

Keine Méangel Eingepla |Eingeplan
letzte beim Gesamtk nte te Mittel
Brandsicherheitssch [baulichen u . osten fir |Investitio | Bauunter .
au oder Prufun Brandschutz Mangel beim 1. und 2. die nsmittel [ haltun bauliche
BSN |Schulname StraRe PLZ 9 baulichen Rettungsweg - AUNG | poalisier Bemerkungen
durch entspr. (Stand April 2018) Behebun | fir die fur die -
Sachverstéandigen Behdordlicher p g dieser [Behebun [Behebung g
am Auflagen Mangel in| g dieser | dieser
(April 2018) TE Mangel [Mangel in
in TE TE
Grundschulen
03G01 |Schule am Hamburger Platz |Gustav- Adolf- Str. 21 | 13086/04.11.2015 X Schulgebaude instand gesetzt gemaf
Standard 1992
bauliche Realisierung bei Baufreiheit,
Vorderhaus Haus 2: erster und zweiter (Anmeldung Drehscheibe I-Planun
03G02 |Heinrich-Roller-Grundschule|H.-Roller-Str.18 10405(04.08.2015 (Haus 1) und ) : ) 2.000 9 9
Rettungsweg nicht sicher 2018-2022 zur Schaffung von
Turnhalle L
Baufreiheit)
03Go3 |Crundschule am Knaackstrae 67 10435(29.10.2003 X Schulgebaude gemafs Standard
Kollwitzplatz instand gesetzt 2000
03G04 |Grundschule an der Marie |Christburger Str. 7 10405|14.2.2003 X Schulgebaude instand gesetzt gemaf
Standard 1998
03G05 |Homer-Grundschule Pasteurstrale 10-12 | 10407(5.11.2003 X zBégzdSCh”tZteCh”'SChe Ertichtigung
03G06 |Botzow-Grundschule John- Schehr- Str. 38 | 10407|14.9.2005 X Schulgebaude instand gesetzt gemaf
Standard 2011
03G08 |GS am Planetarium Ella- Kay- Str.47 10405|5.3.2003 X Schulgebaude instand gesetzt gemaf
Standard 2016
03Gog |&S am Planetarium, Ella- Kay- Str.47 10405|5.3.2003 2weiter Rettungsweg fehlt 1300 | 1.300 Anmeldung I-Planung 2018-2022
Klinkerbau (Hort)
03G09 |Thomas-Mann-Grundschule Greifenhagener-Str. 58- 10437/30.11.2015 x Schulgebéaude instand gesetzt geméan
59 Standard 2014
03G10 |Schule am Hohen Feld Bedeweg 1 13125|25.11.2015 X Neubau gemaf Standard 2000
03G11 |Schule am Falkplatz GleimstraBe 49 10437/07.07.2017 fehlende Brandschutzttren 900 ab 2020 |MaBnahmen erfolgen im Rahmen der
und Rauchabziige Gesamtsanierung
03G12 |Paul-Lincke-Grundschule  |Pieskower Weg 39 10409(24.09.2014 x Brandschutzsanierung gemat
Standard 2013
03G13 |Rudolf-Dérrier-Grundschule |Kastanienallee 59 13158|05 / 2020 X Schulgebaude instand gesetzt gemaf
Standard 2020
Mangelfeststellung nach Priifung des
03G14 |Bornholmer Grundschule Ibsenstrale 17 10439(13.6.2007 Fehlende Brandschutztiren 1.500 baulichen Zustandes 1.500 T€,
Anmeldung I-Planung 2018-2022
03G15 |Schule am Senefelderplatz |Schénhauser Allee 165 | 10435(22.11.2016 X Instandsettzung Schulgebaude gemaf
Standard 2016
03G16 |GS am Teutoburger Platz | Templiner Str. 1 10119(29.04.2010 X Instandsetzung Schulgebaude gemaf
Standard 2010
Grundschule am WeiRen Fehlende Brandschutztiren MafRnahmen erfolgen im Rahmen der
03G17 See Amalienstr. 6 13086|4.12.2006 zwischen Treppenh&usern 1.500 1.500 ab 2018 [Gesamtsanierung, I-
und Dachboden MaRnahme , ab 2018 - 2021
03G18 |Picasso-Grundschule Gounodstrae 71 13088(30.06.2014 X Schulgebaude instand gesetzt gemaf

Standard 2014
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Drucksache VII-0235, Anlage zum Bericht zum Brandschutz an Pankower Schulen

Stand 05 / 2020

Keine Méangel Eingepla |Eingeplan
letzte beim Gesamtk nte te Mittel
Brandsicherheitssch [baulichen u . osten fir |Investitio | Bauunter .
au oder Prifun Brandschutz Mangel beim 1. und 2. die nsmittel [ haltun bauliche
BSN |Schulname StraRe PLZ 9 baulichen Rettungsweg - AUNG | poalisier Bemerkungen
durch entspr. (Stand April 2018) Behebun | fir die fur die -
Sachverstéandigen Behdordlicher p g dieser |Behebun |Behebung g
am Auflagen Mangel in| g dieser | dieser
(April 2018) TE Mangel [Mangel in
in TE TE
Picasso-Grundschule Smetanastr. 25-27 13088|5.5.2004 X Neubau gemaf Standard 2000
03G20 |Grundschule im Moselviertel|Brodenbacher Weg 31 | 13088 X Instandsetzung Schulgebaude gemaf
Standard 1996
03G21 |Grundschule u.d. Baumen |Alt-Blankenburg 26 13129|16.6.2004 X Instandsetzung Schulgebaude gemaf
Standard 1998
Grundschule am Tino-Schwerzina- Instandsetzung Schulgebaude geman
03G22 Wasserturm StralRe 66 1308930.8.2013 X Standard 2007
Gesamtkosten einschlieflich
03G23 |Grundschule Alt-Karow BahnhofsstraRe 32 1312520.9.2013 MUR und Speisesaal: Mangel| , , ;,, Brandschutzmalnahmen der
am 2. baulichen Rettungsweg Grundsanierung; I-Anmeldung 2018-
2022
03G24 |Grundschule im Panketal AchillesstralRe 31 13125|10.6.2004 X Neubau gemafR Standard 2000
BaumaRBnahme einschlie3lich
i ) Teilprufung Brandschutzmaf3inahmen Finanzierung
03G25 |Carl-Humann-Grundschule |Scherenbergstralle 7 10439 08/2017 X stadtebaulicher Denkmalschutz,
fertiggestellt in 2019
03G26 |Amold-Zweig-Grundschule |Wollankstr. 131 13187|12/2014 X Instandsetzung Schulgebaude gemaf
Standard 2012
Brandschutzkonzept fiir Dach, KG,
Elizabeth-Shaw- Flure erstellt, BPU 2018,
03G27 Grundschule Grunowstr.17 13187|12.09.2014 1.600 MafRnahmen erfolgen bei Baufreiheit,
X Schulcontainer geplant in 2021
Grundschule im
Hasengrund fehlende Brandschutzturen Gesamtbaukosten einschlielich
03G28 |[(Auslagerung in die Charlottenstr.19 13156|27.08.2014 an den Rettungswegen, 5.400 ab 2020 [Brandschutzmafl3inahmen; Anmeldung
Hermann-Hesse-Stral3e ab unzureichende Rauchabziige I-Planung 2018-2022
05/2020)
03G29 |Grundschule Am Sandhaus |Wiltbergstr. 37-39 13125(20.08.2009 X Instandsetzung Schulgebaude gemaf
Standard 2011
Grundschule an den . Fertigstellung
03G32 Buchen / Hauptgebaude Wilhelm-Wolff-Str. 19 13156]08.03.2011 X BrandschutzmafRnahmen 2019
Grundschule an den . K 3 Mangel am zweiten Neubau Sporthalle geplant,
Buchen/Sporthalle Wilhelm-Wolff-Str. 19 13156/16.06.2016 Rettunasweq I-Planung 2018-22
03G33 |Jeanne-Barez-Schule Hauptstr. 66 13127(08/2012 X Instandsetzung Schulgebaude gemaf
Standard 2012
Jeanne-Barez-Schule ) Instandsetzung Schulgebaude gemarn
03G33 (Filiale) Berliner Str. 19 13127|08/2012 X Standard 2012
03G34 |Mendel-Grundschule Stiftsweg 3 13187(3.12.2001 X Instandsetzung Schulgebaude gemaf

Standard 2008
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Drucksache VII-0235, Anlage zum Bericht zum Brandschutz an Pankower Schulen

Stand 05 / 2020

Keine Méangel Eingepla |Eingeplan
letzte beim Gesamtk nte te Mittel
Brandsicherheitssch [baulichen u . osten fir |Investitio | Bauunter .
au oder Prifung Brandschutz Méngel beim 1. und 2. die nsmittel | haltung bauliche
BSN Schulname Stralle PLZ baulichen Rettungsweg L L Realisier |Bemerkungen
durch entspr. (Stand April 2018) Behebun | fir die fur die ung
Sachverstéandigen Behdordlicher g dieser [Behebun [Behebung
am Auflagen Mangel in| g dieser | dieser
(April 2018) TE Mangel [Mangel in
in TE TE
Zweiter baulicher
Rettungsweg mangelhaft; Vorplanungsunterlage liegt vor.
03G35 |Platanengrundschule Hauptstr. 20 13159(5.11.2003 fehlende Brandschutztiiren 800 Bauliche Realisierung bei Baufreiheit,
am ersten baulichen Anmeldung I-PLanung
Rettungsweg;
Gesamtbaukosten einschlielich
Elisabeth-Christinen- Méngel an Rauchabziigen Brandschutzmafl3nahmen; Anmeldung
03G36 |Grundschule (Schulstandort |Lindenberger Str. 12 13156(11.01.2017 N 5.400 I-Planung 2018-2022, Interimslésung
fehlende Brandschutztiiren o -
geschlossen) Ertiichtigung erster Rettungsweg in
2017 erfolgt
Elisabeth-Christinen- Buchholzer StraRe Haus A: 20.12.2018 X Instandsetzung Haus A und C geméan
03G36 |Grundschule neuer Haus A B. C 13156 (Haus B:02/2020 X Standard 2018,
Schulstandort - Haus C: 22.01.2019 X Haus B Fertigstellung 2020
. Instandsetzung Schulgebaude und
03G37 |Klecks-Grundschule Brixener Str. 40 13187|07/2012 X Sporthalle gemaR Standard 2012
Grundschule im . Instandsetzung Schulgebaude und
03G38 Blumenviertel Syringenplatz 30 10407122.9.2005 X Sporthalle gemaR Standard 2007
Baulicher Unterhalt, Einbau von
03G39 |Grundschule Wolkenstein ~ [Neumannstra3e 65 13189(16.1.2015 X Rauchschutztiiren ab 2016-2018
erfolat.
03G40 |Schule am Birkenhof Arnouxstrale 18 13127(25.2.2004 X Neubau Schulgebaude gemaf
Standard 2001
Fehlender zweiter baulicher Gesamtmaf3inahme Anmeldung
Rettungsweg; Fehlende I-Planung 2018-2022, Eschengraben
03G41 |[Trelleborg-Schule Eschengraben 40 13189(29.10.2003 Brandschutztiren am ersten 2.500 und ThulestraRe, einschl. SPH und
baulichen Rettungsweg Erweiterungsbau
Brandschutzmal3inahemn aus SSP ab
03G41 |[Trelleborg-Schule ThulestralBe 39/41 131892018 X 2014, Fertigstellung in 2017,
Ertiichtigung der Rettungswege
03G43 |Grundschule Wilhelmsruh | Lessingstr. 44 13158(23.01.2018 X Instandsetzung Schulgebaude gemaf
Standard 2018
03G44 gff,:ﬂ;zcﬁﬁ*.’j"as' Sulzfelder Str. 15 13088|06/2016 x 'S”tj:é‘:rsde?gfg Schulgebaude gemaf
Sporthalle Falkenberger Mangel beim 1. und 2. I-Anmeldung 2019-2023,
Strale 31 Falkenberger Strae 31| 13088)15.07.2013 baulichen Rettungsweg Machbarkeitsstudie vorhanden
03G45 |Grundschule im Hofgarten |Danziger Str. 50 10435|06/2010 X Instandsetzung Schulgebaude gemaf
Standard 2011
03G46 |Grundschule im Eliashof  |Senefelderstr. 6 10437|2016 X Instandsetzung Schulgebaude gemaf
Standard 2016
03G47 [Schule an der Strauchwiese |Mendelstra3e 54 13156|25.08.2018 X Instandsetzung Schulgebaude gemaf

Standard 2012
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Drucksache VII-0235, Anlage zum Bericht zum Brandschutz an Pankower Schulen

Stand 05 / 2020

Keine Méangel Eingepla |Eingeplan
letzte beim Gesamtk nte te Mittel
Brandsicherheitssch |baulichen u . osten fir |Investitio | Bauunter .
au oder Prufun Brandschutz Mangel beim 1. und 2. die nsmittel [ haltun bauliche
BSN |Schulname StraRe PLZ 9 baulichen Rettungsweg - AUNG | poalisier Bemerkungen
durch entspr. (Stand April 2018) Behebun | fir die fur die -
Sachverstéandigen Behdordlicher p g dieser [Behebun [Behebung g
am Auflagen Mangel in| g dieser | dieser
(April 2018) TE Mangel [Mangel in
in TE TE
Integrierte
Sekundarschulen
Haus 2: Fehlende
03KO1 |Kurt-Schwitters-Schule Grelfsyvalder Str. 25 10407|25.11.2011 Haus 1 und 3 Brandschutzttiren, 1.200 Ggsamtmaf&ljah_me I-Anmeldung,z.Z.
und Botzowstr. 11 mangelhafte Entrauchung keine Baufreiheit
03K02 |Kurt-Tucholsky-Schule NeumannstraBe 9/11 | 13189|01.02.2005 X Instandsetzung Schulgebaude gemaf
Standard 2007
03K03 |Konrad-Duden-Schule Rolandstr. 35 13156/30.11.2016 X Instandsetzung Schulgebaude gemaf
Standard 2012
03K04 |Gustave-Eiffel-Schule Hanns-Eisler-Str. 78-80 | 10409|25.8.2004 X Instandsetzung Schulgebaude gemaf
Standard 2006
Heinz-Brandt-Schule, Instandsetzung Sporthalle geman
03K05 Sporthalle Langhansstr.120 13086/28.10.2005 X Standard 2018
Heinz-Brandt-Schule fehlender zweiter baulicher MafRnahmen erfolgen nach
u ’ 13086|16.01.2018 Rettungsweg im OG 1.000 Baufreiheit, Schulcontainer geplant
Schulgebaude
Haus 2 2021
Neue Schénholzer Str Instandsetzung Schulgebaude einschl.
03KO06 |Reinhold-Burger-Schule 32 " | 13187|6.6.2012 X Vorderhaus geméaR Standard 2010-
2015
Fehlende Brandschutztiiren
03K07 |[Tesla-Schule Rudi-Arndt-Str.18 10407|13.11.2003 zwischen Fluren und den Anmeldung I-Planung 2018-22
Treppenrdumen A und D
Brandschutzmafige Ertiichtigungen
03K08 [Hagenbeck-Schule Gustav- Adolf- Str. 60 13086|11.5.2004 X bis 2012
03K09 |Janusz-Korczak-Schule  [Dolomitenstr. 94 13187/18.03.2013 X ggfgd‘er Unterhalt, Fertigstellung
03K10 |Hufeland-Schule Walter-Friedrichstr. 18 | 13125(15.5.2006 X Eirsa;giclh”tzmag'ge Ertichtigungen
03K10 |Hufeland-Schule Walter-Friedrichstr. 16 | 13125 X Abriss und Erstellung MEB gemafs
Standard in 2016
Wilhelm-von-Humboldt- Instandsetzung Schulgebiude geman
03K11 |Schule Gudvanger Str. 16-20 | 10437|12.05.2015 X 9 9 9
. Standard 2017
(Gemeinschaftsschule)
Wilhelm-von-Humboldt- Instandsetzung Schulgebaude geméan
03K11 |Schule Erich-Weinert-Str. 70 | 10439|01.08.2011 X 9 9 9
. Standard 2014
(Gemeinschaftsschule)
Sonderschulen
03S03 [Helene-Haeusler-Schule Mendelssohnstr. 10 10405|2001 X Instandsetzung Schulgebaude gemaf

Standard 2004
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Drucksache VII-0235, Anlage zum Bericht zum Brandschutz an Pankower Schulen

Stand 05 / 2020

Keine Méangel Eingepla |Eingeplan
letzte beim Gesamtk nte te Mittel
Brandsicherheitssch [baulichen u . osten fir |Investitio | Bauunter .
au oder Prifun Brandschutz Mangel beim 1. und 2. die nsmittel [ haltun bauliche
BSN |Schulname StraRe PLZ 9 baulichen Rettungsweg - AUNG | poalisier Bemerkungen
durch entspr. (Stand April 2018) Behebun | fir die fur die -
Sachverstéandigen Behdordlicher p g dieser [Behebun [Behebung g
am Auflagen Mangel in| g dieser | dieser
(April 2018) TE Mangel [Mangel in
in TE TE
Schule an der Heide « «
03507 |(Auslagerungsstandort fr Hermann-Hesse-Str. 48- 1315627.02.2012 X Instandsetzung Schulgebaude geman
; 52 Standard 2010
Schulsanierungen)
03508 |Panke-Schule Galenusstr. 64 13187(17.2.2010 X Instandsetzung Schulgebaude gemaf
Standard 2012
03S08 |Panke-Schule (Filiale) Klaustaler 21 a 13187|17.2.2010 X
03510 Marianne-Buggenhagen- Ermnst-Busch-Str. 29 13125(23.01.2012 x Instandsetzung Schulgebaude geman
Schule Standard 2014
Gymnasien
03Y03 |Kthe-Kollwitz-Schule Dunckerstr. 65-68 10439|27.08.2015 X Instandsetzung Schulgebaude gemas
Standard 2011
03Y04 |Heinrich-Schliemann-Schule | Dunckerstr. 64 1043925.01.2019 X Instandsetzung Schulgebaude gemaf
Standard 2018
Fehlender Rauchabzug im Gesamtkosten einschlief3lich
Treppenraum VH; Fehlende Brandschutzmafl3nahmen, finanz. aus
Vorderhaus 26.02.2003 Beschilderung; 3.600 ab 2018 | . Lo
. « ; stadteb.Denkmalschutz, Fertigstellung
Funktionsméngel bei o
. vorraussichtlich 2020
Brandschutztiren
03Y08 Carl-von_—Os&etzky- Gérschstr. 42-44 13187]12/2014 X Instandsetzung Schulgebaude gemarn
Gymnasium Standard 2014
Rosa-Luxemburg-Schule, . Instandsetzung Schulgebaude geman
03Y10 Hauptgebaude Kissingstr. 12 13189(11/2011 X Standard 2008
Gesamtkosten einschlieflich
Rosa-Luxemburg-Schule . Villa: Fehlende Brandschutzmafl3nahmen der
03Y10 Villa Kissingstr. 12 13189)11/2011 Brandschutztiiren 8.0 Grundsanierung,l- Anmeldung 2018-
2022
Rosa-Luxemburg-Schule, Abriss uned Erstellung MEB gemaf
03Y10 MEB Borkumstr. 13 13189(16.02.2015 X Standard in 2016
g(re;:zg(ii;z?ugingelhaﬂe Gesamtkosten einschlief3lich
Felix-Mendelsohn-Bartholdy-| Eugen-Schénhaar-Str. A . Brandschutzmaf3nahmen der
03Y13 Schule 18 10407|13.2.2013 Fehlender zw_e|te_r baulicher 16.200 16.200 Grundsanierung; I-Anmeldung 2018-
Rettungswegim linken SF 2022
Fehlende Brandabschnitte
Felix-Mendelsohn-Bartholdy-|
03Y13 [Schule Pasteurstralle 7-11 10407|21.06.2017 X I-MafRnahme, Fertigstellung 2018
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Drucksache VII-0235, Anlage zum Bericht zum Brandschutz an Pankower Schulen

Stand 05 / 2020

Keine Méangel Eingepla |Eingeplan
letzte beim Gesamtk nte te Mittel
Brandsicherheitssch |baulichen u . osten fir |Investitio | Bauunter .
au oder Prifung Brandschutz Méngel beim 1. und 2. die nsmittel | haltung bauliche
BSN Schulname Stralle PLZ baulichen Rettungsweg L L Realisier |Bemerkungen
durch entspr. (Stand April 2018) Behebun | fir die fur die ung
Sachverstéandigen Behdordlicher g dieser |Behebun |Behebung
am Auflagen Mangel in| g dieser | dieser
(April 2018) TE Mangel [Mangel in
in TE TE
Gesamtkosten einschlief3lich
Brandschutzmafl3nahmen der
. . . . Fehlende Brandschutzttiren, Grundsanierung und Neubau sowie
03Y14 |Primo-Levi-Schule Pistoriusstr. 133 13086(26.5.2004 Fehlende Rauchabziige 38.000 38.000 Grundstiicksankauf I-Anmeldung 2018-
2022, Testat liegt vor, MaBnahme in
Amtshilfe HOWOGE
Gesamtkosten einschlief3lich
Fehlende Brandschutztiiren, Brandschutzmafl3nahmen der
Fehlender zweiter baulicher Grundsanierung und Neubau sowie
03Y14 |Primo-Levi-Schule (Filiale) |Woelckpromenade 38 13086(9.12.1998 Rettungsweg fir Stichflure, Grundstiicksankauf
Funktionsmangel an I-Anmeldung 2018-2022, Testat liegt
Rauchabzugsfenstern vor, Malnahme in Amtshilfe
HOWOGE
Gesamtkosten einschlief3lich
. Mangel am 1. und 2. Brandschutzmafl3inahmen
03Y15 [Max-Delbriick-Schule Kuckhoffstr. 2-22 13156(4.11.2011 baulichen Rettungsweg 31.700 31.700 I-Anmeldung 2015-2019 mit
Dietzgenstrale
Gesamtkosten einschlief3lich
03Y15 [Max-Delbriick-Schule Dietzgenstr. 47 13156 Schulgeb&ude Brandschutzmafl3nahmen I-Planung
2018-2022 mit Kuckhoffstrale
03Y16/ . Neubau Schulgeb&ude geméan
03K12 Robert Havemann-Schule  |AchillesstraBe 79 13125|18.11.2013 X Standard 2010
Gymnasium am Mangel am baulichen Gesamtkosten einschlieslich
03Y17 C-Blenkle-StralRe 34 10407|16.02.2015 20.000 20.000 Brandschutzmaf3nahmen I-Anmeldung
Europasportpark Brandschutz
2018-2022,
sonstige
Jugendverkehrsschule Str. vor Schonholz 20 13158|31.1.2007
Jugendverkehrsschule Thomas-Mann-Str. 65 10409 |unbekannt Srrfirll;jtsmherheltsschau noch nicht
Jugendverkehrsschule Rennbahnstr. 45 13086|18.4.2007 X
Jugendkunstschule Neue Schonholzer St | 43167157 2 2002 X
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