
von RFB

CO2-Flaschenstation

Y2 GDX10 BB001 / 623

RFB_IQS_MFB020_10020

Y2 GCF51/52/53 AT001 / 211

RFB_IQS_MFB020_10017

FW-Vorlauf über Rohrbrücke

FW-UO

WAA Gebäude

Y2 GCK41 AC001 / 402

RFB_IQS_MFB020_10017

WT FW-UO

Y2 GCK41 AC001 / 212

RFB_IQS_MFB020_10017

WT FW-UO

-

FW-System Rücklauf

Y2 GD21/22 AP001 / 622

RFB_IQS_MFB020_10020

NaOH

Y2 GDP21/22 AP001 / 625

RFB_IQS_MFB020_10020

NaCl-Regenerierpumpe

HCl

Y2 GD11/12 AP001 / 627

RFB_IQS_MFB020_10020

Konditionierungsmittel (NaOH)

Y2 GDN11/12 AP001 / 607

RFB_IQS_MFB020_10020

WAA Gebäude

Y2.2.1.1603
3 x 50%

FW-Filter
Y2 GDB11/12/13

AT001

3 x 50%
FW-Enthärtung

Y2 GDF11/12/13
AT001

2 x 100%
Fernwärme

Teilstrom Filtration Vorpumpe
Y2 GDH11/12

AP001

2 x 100%
Fernwärme Teilstrom

Entgasung Vakuumgebläse
Y2 GDH21/22

AN001

Abluft

N2-
Messung

1 x 100%
Kationentauscher

Y2 GDF30
AT001

1 x 100%
Anionentauscher

Y2 GDF40
AT001

2 x 100%
Kreislaufpumpe
Y2 GDP41/42

AP001

zu RFB

FW-Vorlauf über Rohrbrücke

-

FW-System Rücklauf

WAA Gebäude

2 x 100%
Fernwärme

Teilstrom Filtration
Druckerhöhungspumpe

Y2 GDH21/22
AP001

Y2 GNR70 BB001 / 403

RFB_IQS_MFB020_10020

Regenerierbehälter

Y2 GNR20 BB001 / 401

RFB_IQS_MFB020_10020

Rückspülwasserbehälter

Y2 GDP10 BB001 / 404

RFB_IQS_MFB020_10020

Neutralisationsbehälter

Bypass

2 x 100%
Fernwärme

Enthärtungsfilter Rückspülpumpe
Y2 GDF21/22

AP001

2 x 50%
FW-Entgaser
Y2 GDH21/22

AT002

Y2.2.2.0001

1 Kanalmessung
mit man. Umschaltung

Y2 GDH10
CQ001

Fernwärme
WÜ

Y2 GDH20
AC001

Y2.2.1.0001

Y2.2.1.1604

Fernwärme
Entsalzung

WÜ
Y2 GDF30

AC001

RFB_IQS_MFB020_10031

RFB_IQS_MFB020_10031

RFB_IQS_MFB020_10031

RFB_IQS_MFB020_10031

Wasser

Fernwärme RL

Luft

Säuren

Laugen

Abwasser

 10.02.2025   HHBR0A_V02    siehe Wolken

RFB_IQS_MFB020_10018_R0A_V03

 04.04.2024  AUG  DHI   ABAR0A_V01    Bezeichnung Wärmetauscher in Wärmeübertrager geändert

 10.04.2024  DDO  DHI   ABAR0A_V02    Ergänzung Querverweise

 DDO  DHI

Entwurf

8313-8.1205
2024-02-22 / AUG
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