
Sumpf
Y2 GDN50

BB001

1 x 100%
NaOH Umfüllpumpe
Y2 GDN30 AP001

1 x 100%
HCl Umfüllpumpe
Y2 GDN40 AP001

IBC
FeCl3

Y2 GCN45
BB001
1m3

IBC
NaHSO3

Y2 GCN15
BB001
1m3

CIP UO
Y2 GCN30

BB001

CIP UF sauer
Y2 GCN10

2BB001

Ultrafiltration
CIP Füllpumpe Sauer

Y2 GCN10 AP001

1 x 100%
Ultrafiltration

CIP Pumpe Sauer
Y2 GCN11 AP001

1 x 100%
Umkehrosmose

CIP Pumpe
Y2 GCN31 AP001

2 x 100%
Ultrafiltration

NaHSO3 Pumpe
Y2 GCN16/17 AP001

2 x 100%
Ultrafiltration
FeCl3 Pumpe

Y2 GCN46/47 AP001

CIP UF alkal.
Y2 GCN20

BB001

Ultrafiltration
CIP Füllpumpe Alkalisch

Y2 GCN20 AP001

1 x 100%
Ultrafiltration

CIP Pumpe Sauer
Y2 GCN21 AP001

Y2 GCF21/22 AT001 / 602

RFB_IQS_MFB020_10017

Reinigung UF sauer

Y2 GCF21/22 AT001 / 605

RFB_IQS_MFB020_10017

Reinigung UF alkalisch

Salz-Pellets

NaCl-
Vorratsbehälter

(26%)
Y2 GDN10

BB001
2 x 100%

NaCl Umfüllpumpe
Y2 GDN11/12 AP001

NaCl-
Verdünnungsbehälter

(10%)
Y2 GDN20

BB001
2 x 100%

NaCl Regenerierpumpe
Y2 GDN21/22 AP001

IBC
Antifouling
Y2 GCN25

BB001
1m3

IBC
Antiscalant
Y2 GCN35

BB001
1m3

2 x 100%
Umkehrosmose

Deionat Antifouling Pumpe
Y2 GCN28/29 AP001

2 x 100%
Umkehrosmose

Fernwärme Antifouling Pumpe
Y2 GCN26/27 AP001

2 x 100%
Umkehrosmose

Deionat Antiscalant Pumpe
Y2 GCN38/39 AP001

2 x 100%
Umkehrosmose

Fernwärme Antiscalant Pumpe
Y2 GCN36/37 AP001

CO2-Gasflaschenstation
Y2 GDX10 BB001

HCl 30%
Y2 QCA10

BB001
30m3

Y2 GCF51/52 AT001 / 611

RFB_IQS_MFB020_10017

FW-UO

Y2 GCF41/42 AT001 / 612

RFB_IQS_MFB020_10017

Deionat-UO

Y2 GCF41/42 AT001 / 609

RFB_IQS_MFB020_10017

Deionat-UO

Y2 GCF51/52 AT001 / 608

RFB_IQS_MFB020_10017

FW-UO

Y2 GDH10 CQ001 / 623

RFB_IQS_MFB020_10018

N2-Messung

Y2 GDF11/12/13 AT001 / 622

RFB_IQS_MFB020_10018

Enthärtungsfilter

NaOH 50%
Y2 QCA20

BB001
30m3

2 x 100%
Ultrafiltration

Regenerierbehälter HCl Pumpe
Y2 QCA11/12 AP001

2 x 100%
Umkehrosmose

Regenerierbehälter HCl Pumpe
Y2 QCA21/22 AP001

2 x 100%
Durchlauf Neutralisation
Absalzung HCl Pumpe
Y2 QCA31/32 AP001

2 x 100%
Kationentauscher

Regenerierpumpe HCl
Y2 QCA71/72 AP001

Dampfschloss
Y2 GCN15

BB002

Dampfschloss
Y2QCA10

BB002

CO2-Absorber
Y2 QCA20

BB002

2 x 100%
Anionentauscher

Regenerationspumpe NaOH
Y2 GDP21/22 AP001

2 x 100%
 Fernwärme

NaOH Pumpe
Y2 GDP31/32 AP001

2 x 100%
Ultrafiltration

Regenerierbehälter NaOH Pumpe
Y2 QCA41/42 AP001

2 x 100%
Umkehrosmose

Regenerierbehälter NaOH Pumpe
Y2 QCA51/52 AP001

2 x 100%
Durchlauf Neutralisation
Rauchgas NaOH Pumpe

Y2 QCA61/62 AP001

Y2 GNR61/62 BB001 / 621

RFB_IQS_MFB020_10020

Durchlaufneutralisation
Rauchgaskondensat

Y2 GNR50 BB001 / 617

RFB_IQS_MFB020_10020

Regenerierbehälter UO

Y2 GNR40 BB001 / 616

RFB_IQS_MFB020_10020

Regenerierbehälter UF

Y2 GDH21/22 AP001 / 607

RFB_IQS_MFB020_10018

FWZusWa

Y2 GDF40 AT001 / 625

RFB_IQS_MFB020_10018

Anionentauscher
Teilstromentsalzung/ Neutralisation

Y2 GDP10 BB001 / 626

RFB_IQS_MFB020_10020

Neutralisationsbehälter
Teilstromentsalzung

Y2 GNR50 BB001 / 614

RFB_IQS_MFB020_10020

Regenerierbehälter UO

Y2 GDF30 AT001 / 627

RFB_IQS_MFB020_10018

Kationentauscher
Teilstromentsalzung/ Neutralisation

Y2 GNR31/32 BB001 / 601

RFB_IQS_MFB020_10020

Durchlaufneutralisation
Trommelabsalzung

Y2 GNR40 BB001 / 613

RFB_IQS_MFB020_10020

Regenerierbehälter UF

Chemikalien-Entladestation (überdacht)

2 x 100%
Sumpfpumpe

Y2 GDN51/52 AP001

Y2 GCK71/72 AP001 / 207

RFB_IQS_MFB020_10017

Deionat Pp

Umkehrosmose
CIP Pumpe

 Y2 GCN30 AP001

Y2 GCF41/42/51/52 AT002 / 604

RFB_IQS_MFB020_10017

Reinigung UO

Y2 GCF21/22 AT001 / 610

RFB_IQS_MFB020_10017

UF

Y2 GCF21/22 AT001 / 618

RFB_IQS_MFB020_10017

UF

WAA Gebäude

WAA Gebäude

WAA Gebäude

2 x 100%
Umkehrosmose

Fernwärme NaHSO3 Pumpe
Y2 GCN20/21 AP001

Y2 GCF51/52 AT001 / 629

RFB_IQS_MFB020_10017

FW UO

Y2 GCF41/42 AT001 / 628

RFB_IQS_MFB020_10017

Deionat UO

2 x 100%
Umkehrosmose

Deionat NaHSO3 Pumpe
Y2 GCN18/19 AP001

IBC
NaOCl

Y2 GCN55
BB001
1m3

2 x 100%
Ultrafiltration

NaOCl Pumpe
Y2 GCN56/57 AP001

Dampfschloss
Y2 GCN55

BB002

Y2 GCF21/22 AT001 / 630

RFB_IQS_MFB020_10017

UF

Wasser

Fernwärme RL

Luft

Säuren

Laugen

Abwasser

10.02.2025  DDO  DHI   HHB01   siehe Wolken

RFB_IQS_MFB020_10019_R0A_V02
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